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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.1) 
 

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 
septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

 

A INFORMATIONS GENERALES 
Date du rapport : 24/06/2020  
N° de rapport : RUSSEIL 4750 23.06.20 
Valable jusqu’au : 23/06/2030 
Type de bâtiment : Maison Individuelle 
Nature : Maison 
Année de construction : 2013 
Surface habitable : 135 m² 

Diagnostiqueur :  BOURREAU Rémi 
Signature :  

 �  Adresse :  10 chemin de la Vitrie  
  86300 Valdivienne INSEE : 86031  
Etage :    
N° de Lot : NC 

 

Référence ADEME : 2086V1001499Y 

Propriétaire :  
Nom : Monsieur RUSSEIL Benoit 
Adresse :   10 chemin de la Vitrie 
 86300 Valdivienne 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom :       
Adresse :    
      

 

B CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 
Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé à l’immeuble / au logement*, prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 
 
 

 Consommation en énergie finale 
(détail par énergie et par usage en 

kWhef) 
Consommation en énergie primaire 

(détail par usage en kWhep) 
Frais annuels 

d’énergie 
(TTC) 

Chauffage Bois 8 977 
Electrique 616 10 566 439,00 € 

Eau chaude sanitaire Electrique 1 360 3 508 149,00 € 
Refroidissement              

Consommations d’énergie pour les 
usages recensés  

Electrique 1 976 
Bois 8 977 

Electrique 5 097 
Bois 8 977 680,00 € (1) 

(1) coût éventuel des abonnements inclus 
Consommations énergétiques 

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et 
le refroidissement 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle : 104 kWhEP/m².an     Estimation des émissions : 2 kgeqCO2/m².an 
Sur la base d’estimation à l’immeuble / au logement*  

  
* rayer la mention inutile 
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C DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS 

 
   

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs :  
 
Pans de bois sans remplissage tout venant 

 

Système de chauffage :  
 

Insert bois 

Panneau rayonnant électrique NFC 
 

Système de production d'ECS :  
 
Chauffe eau thermodynamique à 
accumulation vertical 

 

Toiture :  
 
sous solives bois 
sous solives bois 

 

Emetteurs :  
 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 
135 m²) 
Panneau rayonnant électrique NFC 

 

Système de ventilation :  
 
Ventilation mécanique auto réglable 
après 1982  

 

Menuiseries :       
 
Porte 1 Porte isolée 
Porte 2 PVC Opaque pleine 

Fenêtre 1 
Fenêtres battantes, Menuiserie 
PVC - double vitrage vertical (e = 
16 mm) 

Fenêtre 2 
Fenêtres battantes, Menuiserie 
PVC - double vitrage vertical (e = 
16 mm) 

Fenêtre 3 
Fenêtres battantes, Menuiserie 
PVC - double vitrage vertical (e = 
16 mm) 

Fenêtre 4 
Fenêtres battantes, Menuiserie 
PVC - double vitrage vertical (e = 
16 mm) 

Fenêtre 5 
Portes-fenêtres coulissantes, 
Menuiserie métallique à rupture de 
pont thermique - double vitrage 
vertical (e = 16 mm) 

Fenêtre 6 
Portes-fenêtres battantes sans 
soubassement, Menuiserie PVC - 
double vitrage vertical (e = 16 mm) 

 

Système de refroidissement : Aucun 
 
 

 

Plancher bas :  
 
Dalle béton 
 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :   
 

      """" Oui       """" Non       #### Non requis 
 
- AUCUN - AUCUN  

Energies renouvelables Quantité d’énergie d’origine 
renouvelable :  66,5 

 

kWhEP / m².an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  
 
Insert bois 
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D NOTICE D’INFORMATION 
 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer différents logements entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  

 

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées 
pour des conditions d’usage fixées (on considère que les 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour 
des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc 
apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle 
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le 
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent 
s’écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard. 
 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes 
de vacance du logement), le nombre d’occupants et leur 
consommation d’eau chaude, la rigueur du climat local 
(température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, durée et 
intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 
 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation d’énergie 
calculée, la consommation d’énergie issue éventuellement 
d’installations solaires thermiques ou pour le solaire 
photovoltaïque, la partie d’énergie photovoltaïque utilisée dans la 
partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, 
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d’énergie que celle que vous utilisez en bout de 
course. 
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 
 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l’ensemble des consommations d’énergie, 
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement 
du logement. 
Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson 
ou l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 
 

Variations des conventions de calcul 
et des prix de l’énergie 
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l’énergie en date du… » 
indique la date de l’arrêté en vigueur au moment de 
l’établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que 
l’Observatoire de l’Énergie constate au niveau national. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d’énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure et 
utilisées dans la maison. 
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Conseils pour un bon usage 
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou 
très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été. 

Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la 

température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 
°C ; quant à la programmation, elle permet de faire  varier 
cette température de consigne en fonction des besoins et de 
l’occupation du logement. On recommande ainsi de couper le 
chauffage durant l’inoccupation des pièces ou lorsque les 
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d’un contrôle de 
la température réduite que l’on règle généralement à quelques 
3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les 
absences courtes. Lorsque l’absence est prolongée, on 
conseille une température “hors gel” fixée aux environs de 
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.  

• Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 à 
10 % d’énergie. 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce 

pendant la nuit. 
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 

(radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la bonne diffusion de 
la chaleur. 

 
Eau chaude sanitaire 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 

(départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles. 
• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

 
Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur et 

d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 
• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en 

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
nettoyez régulièrement les grilles d’entrée d’air et les bouches 
d’extraction s’il y a lieu. 

• Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez mettre 
votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un 
professionnel. 

 
Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 

 
 

 
Confort d’été 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air,  la nuit 

pour rafraîchir. 
 
 
Autres usages 
 
Eclairage : 
• Optez pour des lampes basse consommation 

(fluocompactes ou fluorescentes). 
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

 
Bureautique / audiovisuel : 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,…). En mode veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d’électricité. 

 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…). 
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E RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE  
 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres. 
Certains coûts d’investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d’entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit 
d’impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 
 

Projet Mesures d'amélioration 
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Simulation 1 Installation d'une VMC hygroréglable type B 89     Néant 
 
 

Légende   

Économies Effort d’investissement Rapidité du retour sur 
investissement 

 : moins de 100 € TTC/an 
 

 : de 100 à 200 € TTC/an 
 

 : de 200 à 300 € TTC/an 
 

 : plus de 300 € TTC/an.. 

  : moins de 200 € TTC…. 
 

 : de 200 à 1000 € TTC.. 
 

 : de 1000 à 5000 € TTC 
 

 : plus de 5000 € TTC  .. 

 : moins de 5ans 
 : de 5 à 10 ans 

 : de 10 à 15 ans 
 : plus de 15 ans 

 

Commentaires : 
 
Néant 
 
 

 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
 

Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
 

 

F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature Etablissement du rapport : 

Fait à  POITIERS  le 24/06/2020  
Cabinet : AUDIBIEN 
Désignation de la compagnie d’assurance : GAN 
N° de police : 161 207 163  
Date de validité : 31/12/2020 

Date de visite : 23/06/2020 
Nom du responsable : Bourreau Rémi 
Le présent rapport est établi par BOURREAU Rémi dont les compétences sont certifiées par : SOCOTEC CERTIFICATION 
France 
1 rue René Anjolvy 94250 Gentilly 
N° de certificat de qualification : DTI/0710-114 Date d’obtention : 31/10/2017 
 Habitation (M aisons i ndi vi duell es)   :NC       6 
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Référence du logiciel validé : Analysimmo DPE 

3CL-2012 
Référence du DPE : 2086V1001499Y 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur qui l’a certifiée 
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 
 

Catégorie Donnée d’entrée Valeur renseignée 

G
én

ér
al

ité
s 

Département 86 - Vienne 

Altitude 80 m 

Type de bâtiment Maison individuelle 

Année de construction 2013 

Surface habitable 135 m² 

Nombre de niveaux 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m 

Nombre de logements du bâtiment 1 

En
ve

lo
pp

e 

Caractéristiques des murs Mur 1 : 
 - Type de mur : Pans de bois sans remplissage tout venant 
 - Epaisseur (cm) : 24 
 - Surface (m²) : 114,53 
 - U (W/m²K) : 0,22 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Description de l'isolation :  
   - Isolation thermique répartie 
   - Epaisseur de l'isolant : 16 cm 
 

Caractéristiques des planchers Plancher 1 : 
 - Type de plancher bas : Dalle béton 
 - Surface (m²) : 150 
 - U (W/m²K) : 0,25 
 - Donne sur : Terre-plein 
   - Périmètre sur terre plein (m) : 54 
   - Surface sur terre plein (m²) : 150 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Inertie lourde 
 - Description de l'isolation :  
   - Isolation thermique par l'extérieur 
   - Année de travaux d'isolation : à partir de 2006 
 

Caractéristiques des plafonds Plafond 1 : 
 - Type de plancher haut : sous solives bois 
 - Surface (m²) : 113 
 - U (W/m²K) : 0,13 
 - Donne sur : Combles perdus 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 0,95 
 - Description de l'isolation :  
   - Isolation thermique par l'extérieur 
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   - Epaisseur de l'isolant : 30 cm 
 
Plafond 2 : 
 - Type de plancher haut : sous solives bois 
 - Surface (m²) : 23 
 - U (W/m²K) : 0,09 
 - Donne sur : Combles perdus 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 0,95 
 - Description de l'isolation :  
   - Isolation thermique par l'extérieur 
   - Epaisseur de l'isolant : 45 cm 
 

Caractéristiques des baies Fenêtre 1 : 
 - Surface (m²) : 1,3 
 - Nombre : 2 
 - U (W/m²K) : 2,6 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Orientation : Ouest 
 - Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75° 
 - Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 16 
mm, remplissage en argon ou krypton 
 - Type de menuiserie : Menuiserie PVC 
   - Au nu intérieur  
   - Largeur approximative des dormants : 5 cm 
   - Sans retour d'isolant autour des menuiseries 
 - Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes 
 - Type de fermeture : aucune 
 - Description des masques saisis :  
   - Type de masque proche :  
     - Aucun 
   - Type de masque lointain :  
     - Aucun 
 
Fenêtre 2 : 
 - Surface (m²) : 1,3 
 - Nombre : 2 
 - U (W/m²K) : 2,6 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Orientation : Est 
 - Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75° 
 - Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 16 
mm, remplissage en argon ou krypton 
 - Type de menuiserie : Menuiserie PVC 
   - Au nu intérieur  
   - Largeur approximative des dormants : 5 cm 
   - Sans retour d'isolant autour des menuiseries 
 - Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes 
 - Type de fermeture : aucune 
 - Description des masques saisis :  
   - Type de masque proche :  
     - Aucun 
   - Type de masque lointain :  
     - Aucun 
 
Fenêtre 3 : 
 - Surface (m²) : 1 
 - U (W/m²K) : 2,6 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
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 - Orientation : Ouest 
 - Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75° 
 - Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 16 
mm, remplissage en argon ou krypton 
 - Type de menuiserie : Menuiserie PVC 
   - Au nu intérieur  
   - Largeur approximative des dormants : 5 cm 
   - Sans retour d'isolant autour des menuiseries 
 - Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes 
 - Type de fermeture : aucune 
 - Description des masques saisis :  
   - Type de masque proche :  
     - Aucun 
   - Type de masque lointain :  
     - Aucun 
 
Fenêtre 4 : 
 - Surface (m²) : 0,54 
 - U (W/m²K) : 2,6 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Orientation : Ouest 
 - Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75° 
 - Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 16 
mm, remplissage en argon ou krypton 
 - Type de menuiserie : Menuiserie PVC 
   - Au nu intérieur  
   - Largeur approximative des dormants : 5 cm 
   - Sans retour d'isolant autour des menuiseries 
 - Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes 
 - Type de fermeture : aucune 
 - Description des masques saisis :  
   - Type de masque proche :  
     - Aucun 
   - Type de masque lointain :  
     - Aucun 
 
Fenêtre 5 : 
 - Surface (m²) : 5,28 
 - U (W/m²K) : 2,7 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Orientation : Est 
 - Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75° 
 - Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 16 
mm, remplissage en argon ou krypton 
 - Type de menuiserie : Menuiserie métallique à rupture de pont 
thermique 
   - Au nu intérieur  
   - Largeur approximative des dormants : 5 cm 
   - Sans retour d'isolant autour des menuiseries 
 - Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres coulissantes 
 - Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée, 
volets roulants Alu 
 - Description des masques saisis :  
   - Type de masque proche :  
     - Aucun 
   - Type de masque lointain :  
     - Aucun 
 
Fenêtre 6 : 
 - Surface (m²) : 3,96 
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 - U (W/m²K) : 2,6 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Orientation : Est 
 - Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75° 
 - Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 16 
mm, remplissage en argon ou krypton 
 - Type de menuiserie : Menuiserie PVC 
   - Au nu intérieur  
   - Largeur approximative des dormants : 5 cm 
   - Sans retour d'isolant autour des menuiseries 
 - Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres battantes sans soubassement 
 - Type de fermeture : aucune 
 - Description des masques saisis :  
   - Type de masque proche :  
     - Aucun 
   - Type de masque lointain :  
     - Aucun 
 

Caractéristiques des portes Porte 1 : 
 - Surface (m²) : 1,89 
 - U (W/m²K) : 2 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Type de porte : isolée 
 
Porte 2 : 
 - Surface (m²) : 1,6 
 - U (W/m²K) : 3,5 
 - Donne sur : Extérieur 
 - Coefficient de réduction des déperditions : 1 
 - Type de porte : Opaque pleine 
 - Type de menuiserie : PVC 
   - Au nu intérieur  
   - Largeur approximative des dormants : 5 cm 
 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Total des liaisons Plancher bas - Mur : 0 m 
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 0 m 
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 0 m 
Total des liaisons Refend - Mur : 0 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 0 m 

Sy
st

èm
es

 

Caractéristiques de la ventilation Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Caractéristiques du chauffage Insert bois : 
 - Type d'énergie : Bois 
 - Type de combustible : Bûches & granulés 
 - Date de fabrication : 2013 
 - Fonctionnement au sein d'une installation :  
Type d'installation : Installation de chauffage par insert, poêle bois ou 
biomasse avec un chauffage électrique dans la salle de bain  
   - Chauffage principal 
 - Emetteur(s) associé(s) :  
   - Surface chauffée : 135 m² 
   - Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution 
   - Intermittence :  
     - Chauffage divisé 
     - Avec régulation pièce par pièce 
     - équipement d'intermittence : Central avec minimum de 
température 
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Panneau rayonnant électrique NFC : 
 - Type d'énergie : Electrique 
 - Type de combustible : Electricité 
 - Date de fabrication : 2013 
 - Fonctionnement au sein d'une installation :  
Type d'installation : Installation de chauffage par insert, poêle bois ou 
biomasse avec un chauffage électrique dans la salle de bain  
   - Chauffage électrique de salle de bain 
 - Emetteur(s) associé(s) :  
   - Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution 
   - Intermittence :  
     - Chauffage divisé 
     - Avec régulation pièce par pièce 
     - équipement d'intermittence : Absent 
 

Caractéristiques de la production 
d’eau 

chaude sanitaire 

Chauffe eau thermodynamique à accumulation vertical : 
 - Type d'énergie : Electrique 
 - Type de combustible : Electricité 
 - Date de fabrication : 2013 
 - Puissance nominale : 1,07 kW 
 - Absence d'un appoint électrique 
 - Chauffe-eau sur air extrait 
 - Type d'alimentation : Alimentation heure creuse 
 - Détail de l'installation : 
   - Présence d'un ballon d'accumulation de 300 litres de volume de 
stockage 
   - Production en volume habitable 
   - Pièces alimentées non contiguës 
   - installation individuelle 
 

Caractéristiques de la climatisation  
 

 

 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et 
celles issues des consommations réelles :  
 
Les algorithmes  de la simulation conventionnelle sont basés sur un scénario standardisé d’utilisation des 
logements. 
Ils prennent en compte : 

 une température de consigne de chauffage à 19°C (dont 18°C sont assurés par les installations 
de chauffage, le reste par apports internes), 

 une inoccupation d’une semaine par an pendant la période de chauffe ainsi qu’un réduit des 
températures à 16 °C pendant la nuit de 22 heures à 6 heures, 

 du calcul des degrés-heures en fonction des éléments ci-dessus, et de données climatiques 
moyennes sur 30 ans par département, 

 un besoin d’eau chaude forfaitisé suivant la surface habitable et le département, 
 
Des écarts de consommation peuvent venir du fait que les règles exposées ci-dessus ne sont pas 
respectées. 
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :  
 

 Bâtiment à usage principal d’habitation 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d’habitation 

  DPE non réalisé à l’immeuble 

DPE pour un immeuble 
ou une maison 

individuelle 

Appartement 
avec 

système 
collectif de 

chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 
quand un 

DPE a déjà 
été réalisé à 
l’immeuble  

Appartement avec 
systèmes individuels 

de chauffage ou de 
production d’ECS ou 

collectifs et équipés de 
comptages individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 

avant 
1948 

Bâtiment 
construit 
après 
1948 

Bâtiment 
construit 

avant 
1948 

Bâtiment 
construit 
après 
1948 

Calcul 
conventionnel 

 X A partir du 
DPE à 

l’immeuble 

 X   

Utilisation 
des factures X  X  X X 

 

 Pour plus d’informations :   
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique  
www.ademe.fr  
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AUDIBIEN Sarl  108, rue du Breuil Mingot 86000 POITIERS 
Téléphone 05 49 46 07 10     

 

AUDIBIEN  Sarl au capital de 10 000 €uros      Siret n° : 448 261 842 00018    

 

 
 
 
 

 
ATTESTATION 

 
       
 Je soussigné  BOURREAU Rémi, atteste conformément à l’Art. R271-3 du CCH, sur l’honneur que : 
 

- La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité 
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics convenus ainsi qu’en atteste le  

certificat délivré par SQI Certification en date du 30 octobre 2007, référençant à ce jour les diagnostics : 
Amiante, Plomb, Termites, DPE, et Gaz et en date du 3 novembre 2008, référençant à ce jour le 
diagnostic  Electricité, ainsi que des différents arrêtés. 

- J’ai souscrit une assurance couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon 
intervention (GAN  N° 161.207.163. Le montant de la garantie RC professionnelle est de 300 000 € par 
sinistre et 600 000 € par année d’assurance) 

- J’ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention effectuée en violation des 
contraintes légales est passible de sanctions pénales  d’un montant de 1500 € par infraction constatée, le 
double en cas de récidive. 

 
 Fait à POITIERS                        Le  02/01/2020 

 
 
 

 
 
Rappel : 
Art. R 271-2.  Les personnes mentionnées à l’article L. 271.6 souscrivent une assurance dont le montant de 
la garantie ne peut être inférieur à 305 000 € par sinistre et 500 000 € par année d’assurance 
Art. R 271-3.  Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au 
regard des articles L. 271.6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel  nécessaire à 
l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Art.  R 271-4.   Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 
a) pour une personne d’établir un document prévu aux  1° à 4° et au 6° de l’article L 271-4 sans respecter 

les conditions de compétences, d’organisation et d’assurance définies par les articles  R.271-1 et R. 
271-2 et les conditions d’impartialité et d’indépendance exigées à l’article L. 271-6 ; 

b) Pour un organisme certificateur d’établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l’article R. 271-1  

c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d’établir un document mentionné aux  1° à 4° et au 6° de 
l’article L 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d’organisation et 
d’assurance définies par les articles R.  271-1 et R. 271-2 et les conditions d’impartialité et 
d’indépendance exigées à l’article L. 271-6 ; 

La récidive est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. 
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VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN D'UNE 
INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DONT LA CHARGE 

BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE EST INFERIEURE OU EGALE A 1,2 Kg/j 
de DBO5  

 
Numéro de dossier SPANC : 11-233-011 

Date du diagnostic : 31/07/2020 

Personne(s) rencontrée(s) : Propriétaire 

Contrôle réalisé par : LAURA CAILLAUD 

 INFORMATIONS GENERALES :  

Coordonnées du propriétaire : 

Nom et Prénom : RUSSEIL BENOIT 

Adresse : 10 CHEMIN DE LA VITRIE 

Code postal / Commune : 86300 VALDIVIENNE 

Tél : 06 32 23 48 20 

Adresse de l'installation : 

Adresse de l'immeuble : 10 CHEMIN DE LA VITRIE 

Code postal / Commune : 86300 VALDIVIENNE 

Référence cadastrale : ZI 165 

Caractéristique de l'immeuble : 

Type de résidence : Principale 

Nombre de pièces principales : 4 

Nombre de chambres : 3 

Nombre d'habitants permanents : 1 

Remarques :  

N.B :  Au sens de l'article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les « pièces principales » sont définies comme 
étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.) 

 Caractéristique du terrain : 

Superficie du terrain : 2909 m² 
Alimentation en eau potable : Oui 
Présence d'un captage privé (puits, forage, à moins de 100m) : Non 
Usage : / 

N.B : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage 
domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire. 

  RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

 

Année de réalisation ANC : 2012 
Installation déjà contrôlée par le SPANC : Oui 
Nature du contrôle : Vérification de la bonne exécution des travaux 
Date du dernier contrôle : 17/04/2012 
Conclusion du contrôle précédent : Travaux neufs conformes 
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CARACTERISTIQUE DE L'INSTALLATION :   

 

  

 SCHEMA DE L'INSTALLATION  

  

  

  

VERIFICATION DES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA PRECEDENTE VISITE :  

x Réaménagement du terrain sur et aux abords de l'installation : 

Augmentation du nombre de PP : 0 PP 

Augmentation du nombre d'EH : 0 EH 

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport : 
Totalement Non 

Partiellement Non 
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DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION : 

� Origine des eaux usées : 

  Eaux Usées 
(EU) 

Eaux 
vannes 
(EV) 1 

Eaux vannes 
(EV) 2 

Eaux ménagères 
(EM) 1 

Eaux ménagères 
(EM) 2 

Eaux ménagères 
(EM) 3 Autre : ........ 

Origine (préciser 
si nécessaire)  Habitation / / / / / /  

Collectées vers 
une filière d'ANC  Oui  / / / / / / 

Si non, préciser 
la destination  

 / / / / / / / 

� Traitement primaire : 

  
Nature des eaux 

usées raccordées à la 
filière 

Existence et 
accessibilité 
au dispositif 

Dénomination du 
dispositif 

Dimensions 
(volume, etc.) / 

Marque / n° 
G¶DJUpPHQW 

Destination des eaux 
prétraitées 

Traitement primaire Toutes les eaux usées Accessible Fosse toutes eaux 3 m3 Traitement secondaire 

Si second ouvrage 
de traitement 
primaire (préciser) 

/ / / / / 

Observation :  
� Traitement secondaire : 

  Nature des eaux usées 
raccordées à la filière 

Existence et 
accessibilité 
au dispositif 

Dénomination du dispositif Dimensions (volume, etc.) / 
0DUTXH���Q��G¶DJUpPHQW 

Traitement 
secondaire et 
clarificateur (si 
existant)  

Toutes les eaux 
prétraitées 

Non 
accessible Lit filtrant vertical non drainé 25 m2 

Autre dispositif / / / / 

Dispositifs 
annexes 
éventuels 

 / / / / 

Observations / Remarques :     
 
Mode d'évacuation des eaux traitées : 
 Type d'évacuation des eaux traitées : 
Par le sol : Oui 

Autres : 
Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel : / 
Par rejet dans un puits d'infiltration : / 

Propriétaire ou gestionnaire de l'exutoire :    

Observations / Remarques :  

 

SUIVI DE L'ENTRETIEN :  

Niveau de boue mesuré : / 
Date de la dernière vidange : / 
Fréquence d'entretien à respecter :  50% du volume utile de la fosse 
Vidange réalisée par un vidangeur agréé : / 
Dénomination de/des entreprises : / 
Destination des sous-produits évacués : / 
Observations / Remarques :   
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CONCLUSION DU SPANC SUR LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN DE 
L'INSTALLATION : 

  Arrêté du 27 avril 2012 : applicable au 01 juillet 2012 

PROBLEMES CONSTATES SUR 
L'INSTALLATION ZONE A ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX 

       NON     ܈          
  OUI     ܆                                  

      Enjeux environnementaux ܆            Enjeux sanitaires  ܆      

 Absence d'installation    ܆

Non-respect de l'article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique 
x Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs 

délais 
x Travaux à réaliser dans les meilleurs délais  

 ,Défaut de sécurité sanitaire : Contact direct    ܆
transmission de maladies par vecteurs, nuisances 
olfactives récurrentes 

 Installation non conforme Article 4 - CAS A ; Danger pour la santé des 
personnes 

  

x Travaux obligatoires sous 4 ans. 
x Si vente, travaux dans un délai de 1 an. 

 Défaut de structure ou de fermeture (des    ܆
ouvrages constituant l'installation 

 Implantation à moins de 35m en amont    ܆
hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour 
l'alimentation en eau potable d'un bâtiment et ne 
pouvant pas être raccordé au réseau de 
distribution public. 

 Installation incomplète    Installation non    ܆
conforme Article 4 

Cas C 

x Si vente, 
travaux 
dans un 
délai de 1 
an. 

   Installation non conforme 
Article 4 - CAS A ; Danger 

pour la santé des personnes 

x Travaux obligatoires 
sous 4 ans. 

x Si vente, travaux 
dans un délai de 1 
an. 

   Installation non conforme 
Article 4 Cas B ; Risque 
environnemental avéré 

x Travaux obligatoires 
sous 4 ans. 

x Si vente, travaux dans 
un délai de 1 an. 

 Installation significativement sous    ܆
dimensionnée. 

 Installation présentant    ܈
des dysfonctionnements majeurs 

 Installation présentant des défauts    ܆
d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments 
constitutifs 

Liste des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation 

 Installation ne présentant pas de défaut à la date du contrôle ܆

 
CONCLUSION DE L'EVALUATION : 
 
 INSTALLATION NON CONFORME A LA REGLEMENTATION - Art 4 ± Cas C :  
.  

x Installation présentant des dysfonctionnements majeurs 
 

Problèmes constatés :  
 
x La fosse toutes est en charge et remonte dans le regard en amont.  
x Le filtre à sable est inaccessible (végétation abondante). 
x La ventilation VHFRQGDLUH�Q¶HVW�SDV�PRQWpH�KRUV�WRLWXUH�HW�QH�SRVVqGH�SDV�G¶H[WUDFWHXU�VWDWLTXH�RX�pROLHQ� 
 
Travaux à réaliser dans un délai de 1 an en cas de vente (le délai cours à partir de la date de signature de l'acte de vente) :  
 
x Faire vidanger la fosse par un vidangeur agréé. 
x Rendre accessible le filtre à sable pour identifier l¶RULJLQH�GX�Gysfonctionnement. Une contrevisite sera effectuée pour 

convenir des travaux à réaliser.  
x Remonter la ventilation hors toiture avec extracteur statique ou éolien. 
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/RUV�GH�OD�FUpDWLRQ�HW�RX�OD�UpKDELOLWDWLRQ�GH�O¶LQVWDOODWLRQ��OH�SURSULpWDLUH�GHYUD�VRXPHWWUH�VRQ�projet avec une 

GpILQLWLRQ�GH�ILOLqUH�DFFRPSDJQp�G¶XQ�GRVVLHU�SUpDODEOHPHQW�UHWLUp�HQ�PDLULH�HW�GpSRVp�DX�63$1&�G¶($8;�'(�9,(11(-
VLYHHU�TXL�SURFpGHUD�j�O¶LQVWUXFWLRQ�GX�SURMHW� 

 
 

 
N.B. : La mise en conformité totale correspond à la réhabilitation de tous les pOpPHQWV�FRPSRVDQW�O¶LQVWDOODWLRQ�DYHF�OD�
SRVVLELOLWp�GH�FRQVHUYHU�OHV�pOpPHQWV�H[LVWDQWV�FRQIRUPHV�j�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��FI��DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX����DYULO������UHOatif au 
contrôle). 
 

  Prochain contrôle prévu dans 10 ans La fréquence de contrôle est indiquée dans le règlement du SPANC 

 

 2EVHUYDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV��UHFRPPDQGDWLRQV�VXU�O¶DFFHVVLELOLWp��HWF�� : 

x Vidange : Si le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de faire appel à un vidangeur agréé pour faire vidanger la 
fosse, il commet une infraction en rapport à l'article L 1331-1-1 du code de la Santé Publique qui impose cette obligation, 
infraction qui le rend passible de la pénalité financière définie par l'article L1331-8 du même code. Vous devez pour les 
prochaines vidanges faire appeO�LPSpUDWLYHPHQW�j�XQ�YLGDQJHXU�DJUpp�VRXV�SHLQH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�SpQDOLWp� 

  

x Entretien : Réaliser régulièrement l'entretien des ouvrages de prétraitement : nettoyage du bac dégraisseur tous les 6 mois, 
nettoyage du filtre décolloïdeur tous les ans, changement de la pouzzolane du filtre tous les 4 ans, la vidange de la fosse 
doit être effectuée lorsque les boues occupent 50% du volume utile par un vidangeur agréé et garder une trace de cette 
vidange.  

  

  

Fait à Poitiers le, 31/07/2020 

  

Nom, Prénom, TXDOLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH��  

Lidia AIMÉ - Responsable Service Assainissement 

  

  

 


