{ ~nti I/ (}ff’ i Avis sur le fonctionnement et I'entretien
\,4-th\\_ L A , . , o
J d’un Systéme d’Assainissement

Communauté Non Collecti

lors d’une vente immobiliére

Dossier ANC 56041 YE004805

Propriétaire :

Parcelle : YE 0048 @

Adresse : TREVANEC
Commune: CLEGUEREC

- Vu la Loi sur 'Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ;

- Vu la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle Il ;

_Vu les articles L1311-1 et L1331-1-1 du Code de la Santé Publique et, L2224-8 et R2224-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu l'arrété interministérie! du 27 avril 2012 relatif aux modalités de exécution de la mission de controle
des installations d’assainissement non collectif ;

- Vu le contréle effectué le 23 aoiit 2022 par le SPANC de PONTIVY COMMUNAUTE en charge de ces

controles ;

Le systeme contrdlé est incomplet. En effet,” il manque un systeme de traitement pour
ensemble des eaux usées ainsi qu’un prétraitement complet pour les eaux ménageres.
En conséquence, son classement est : Installation Non Conforme.

En cas de vente, les travaux nécessaires pour la mise en conformité de l'installation, a réaliser
dans un délai de | an, sont les suivants :

- Ajouter un systéme de traitement pour l'ensemble des eaux usées, ainsi qu'un
prétraitement complet pour les eaux ménagéres. Ainsi, une réhabilitation de
I'ensemble de l'installation est a envisager. '

Une réhabilitation compléte doit faire 'objet, au préalable, d’'une étude de sol et de
filiere validée par nos services avant démarrage des travaux.

Par ailleurs, I'arrété du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraites des installations
d’assainissement non collectif, stipule que les vidanges doivent obligatoirement étre réalisées par
des vidangeurs agréés.

Fait 23 PONTIVY, le 25 aoGt 2022
Le Président,
_.Bernard LE BRETON

Par délégation, pour le président
Le Vice-président
Jean-Pierre LE PONNER

AVERTISSEMENT : La responsabilité de la collectivité ne saurait étre recherchée pour des anomalies de mise

en ceuvre, pour un défaut d’entretien ou pour toute utilisation abusive du dispositif.
La pérennité de ce systéme d'assainissement est conditionnée par un entretien régulier (vidanges et nettoyage périodiques).
Cette décision ne tient compte que des éléments ayant pu étre controlés lors de la visite.
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| place Ernest Jan Accueil du public :
BP 96 — 56303 Pontivy Cedex . du lundi au vendredi
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2 o - P PONTIVY, le 25 aoiit 2022
Pontivy @
Communaute

Dossier ANC 56041 YE004805

Péle Technique et Environnement
Service : S.P.AN.C.
Dossier suivi par : Jean-Yves HARGOUS

Objet : Contrdle de Fonctionnement réalisé dans le cadre d’une vente immobiliére
PJ : Avis sur le fonctionnement et rapport de visite

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-aprés l'avis sur le fonctionnement du systéme
d’assainissement non collectif émis par Pontivy Communauté dont le contrdle a été réalisé
le 23 aolt 2022 dans le cadre de la vente de cette habitation.

3

Pour cette prestation, vous recevrez prochainement un titre exécutoire émis par le Trésor
Public pour une somme a payer de 159 €.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, a I'assurance de ma parfaite considération.

Le Président

| place Ernest Jan Accueil du public:
BP 96 — 56303 Pontivy Cedex du lundi au vendredi
tél:0297250170 de 9ha 12h et de 14ha 17h

fax : 02 97 2563 69
www.pontivy-communaute.bzh
mel : info@pontivy-communaute.bzh
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CONTROLE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE
D’UNE VENTE

INFORMATIONS GENERALES

Date du contrdle : 23/08/2022

Visite en présencede: Qualité : i
Nom du technicien effectuant le contrdle : L .~ ..~ = N° dossier : ANC 56041 YE004805
Adresse terrain : TREVANEC COMMUNE : CLEGUEREC Parcelle : YE 0048

Notaire en charge de la vente : Non renseigné

PROPRIETAIRE /| OCCUPANT

Nom et prénom du Propriétaire :
Adresse :
Nom et prénom de I'occupant:: |

CARACTERISTIQUES DE L’IMMEUBLE

Nombre de piéces principales*: 5  Nombre de chambres : 4 Nombre d’usagers : 0

Type de résidence : Inhabitée

(Principale, secondaire, location annuelle, location saisonniére, local professionnel, non habitée, inhabitable)
Mode d’alimentation en eau potable : Publique

Consommation d’eau annuelle (m3) : Non renseignée

Année de construction de 'habitation : 2004

Année de réalisation du systéme d’assainissement : 1980 Installateur : Non renseigné
Sur le terrain : Sur le terrain voisin :
Captage d'eau (puits, source...) : Oui Non
Pour alimentation en eau potable ? : Non
Autre usage : aucun
Distance / ANC (m) : 5
Si présence d’un captage utilisé pour I'alimentation en eau potable : Déclaré :
Zone de périmétre de protection de captage d’eau potable : Non Si oui, quelle est la zone :
Autres zones sensibles : )
O Cours d’eau O Zone humide O Autre zone a risques Distance/ installation :
Destination des eaux pluviales : Fossé Superficie parcelle (m?) : 1000

* Calculé au sens de larticle R. 111-1-1 du code de la construction et de I'habitation

PRECEDENTS CONTROLES ET DOCUMENTS PRESENTES

Document attestant présenté Date
Contrdles réalisés lors | Etude de filiere
de l'installation de Controle de conception
FANC Contréle de réalisation
. oo Diagnostic X 07/11/2010
Contrdles de I'existant ~ — -
Contréle périodique de fonctionnement

Autres documents
existants (devis,
facture, justificatifs de
vidanges.....) ?

Non
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COLLECTE DES EAUX USEES

Habitation alimentée en eau le jour de la visite (compteur non coupé) : OUI

Nombre de points d’eaux

Nombre vérifiés Nombre de points
EQUIPEMENTS dans . , Non d’eaux non Commentaires
R Raccordés au , 1
I’habitation . raccordés au vérifiables
systeme .
systeme
wC 2 2 0 0
Douche
Baignoire | 0 0 |
Lavabo 2 0 0 2
Evier | 0 0 |
Bidet
Lave-Linge
Lave-vaisselle

Tests d’écoulements réalisés : OUI

Eaux usées et eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? : OUI

Existe-t-il un ou des regard(s) de collecte : NON

Vérification faite au colorant : NON

Présence de tés de visite : NON

2. PRETRAITEMENT

2.1. FOSSE

Type : [ Fosse toutes eaux
Volume : Non renseignée

Accessible : OUI
En eau : OUI

Coude plongeant : NON

Bon écoulement des effluents : OUI

Hauteur de boues > /2 de la fosse : NON

Remarques :

[XI Fosse septique

O Fosse étanche
Vérification du volume : Non vérifiable
Nature : Béton

Plaque de séparation : NON

Date de la derniére vidange : Non renseignée

Vidange nécessaire : NON

- La hauteur de boues dans le fond est inférieure a la moitié de la hauteur de la fosse. La vidange d’une fosse ne
doit &tre réalisée que lorsque la hauteur de boues dans le fond atteint au moins 50 % de son volume utile. Ici,
la vidange de la fosse n’est donc pas nécessaire.

- Larrété du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraites des installations d’assainissement non
collectif, stipule que les vidanges doivent obligatoirement &tre réalisées par des vidangeurs agréés.

Acces a la fosse
"

2.2. PREFILTRE

Présence : NON
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2.3. BAC DEGRAISSEUR

Présence : NON

3. VENTILATIONS DE LA FOSSE

Primaire :

Présence d’une ventilation primaire (entrée d’air) : Non
Secondaire :

Présence d’une ventilation secondaire (sortie d’air) : Non

4. TRAITEMENT

Filiere de traitement présente : Non

Si filiére de traitement présente :

Filiere :
O Tranchées d’épandage O Filtre a sable vertical drainé O Filtre a sable vertical non drainé
O Tertre d'infiltration O Filtre compact O Microstation

O Autre (Préciser) :

Si filiere de traitement absente :

Rejet des effluents :

danslesol O en milieu superficiel
Rejet d’effluents |_Infiltration (Rejet en sous-sol) Milieu superficiel
Effluents traités : ‘
Effluents prétraités : [ Eaux.vannes 1 a : ‘
Effluents bruts : \ Eaux ménagéres \

Remarques :
- La destination des eaux usées apreés la fosse n’a pu étre déterminée. Mais aucun rejet au milieu naturel n’a été

observé.

- L’ensemble des eaux usées pourrait étre dirigé vers un puisard non accessible le jour de la visite. Or, un puisard
ne constitue qu’un systéme d’infiltration et ne permet nullement le traitement des eaux usées. Ainsi, I'installation
d’assainissement est incompléte. Par ailleurs, la mise en ceuvre des puisards n’est plus réglementaire depuis
1982.
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5. SCHEMA DE PRINCIPE

Schéma de principe du systéme, non a Péchelle

Légende :
EV : sortie des eaux vannes (WC) EM : sortie des eaux ménageres

TV : té de visite FS : fosse septique
NAEP : non utilisé pour I'alimentation en eau potable

6. IMPACTS VISIBLES DE L’INSTALLATION

Etat visuel de fonctionnement de l'installation :
L’aménagement du terrain géne-t-il le fonctionnement de la filiere ? : NON

Existe-t-il des signes visuels de dysfonctionnement de linstallation : NON
Impact sur I'environnement : NON.

Impact sur la salubrité publique : NON

Impact sur la sécurité des personnes : NON

Absence de contact direct avec des eaux usées non traitées : OUI

Présence d’odeurs : NON
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7. CONCLUSION DU SPANC

INSTALLATION SITUEE EN ZONE A EN]UX SANITAIRES OU
ENVIRONNEMENTAUX

PROBLEMES CONSTATES
SUR L’INSTALLATION X NON O Enjeux sanitaires
DIAGNOSTIQUEE

O Enjeux
environnementaux

Non-respect de I'article L 1331-1-1 du code de la santé publique

O Absence d’installation ) " . i . L
= Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais

O Défaut de sécurité
sanitaire

00 Défaut de structure ou Installation présentant un danger pour la santé des personnes

de fermeture (des ouvrages Installation non-conforme (cas a)
constituant l'installation)
= Travaux obligatoires sous 4 ans

= si vente travaux dans un délai de | an

O Implantation a moins de
35 m en amont hydraulique
d’un puits privé déclaré et
utilisé pour '’AEP d’un batiment
ne pouvant pas étre raccordé au
réseau public de distribution

: llation i e Installation présentant | Installation présentant
&l Installation incomplete ‘ un danger pour la santé |un risque
O inetaliati Installation non des personnes environnemental avéré
nstallation A ‘ 5
. . ' conforme (cas c) Installation non- Installation non-
significativement sous- ‘
h ] . conforme (cas a) conforme (cas b)
dimensionnée . oy ) . -T - .
. - si vente travaux Travaux obligatoires ravaux obligatoires sous
O Installatlc?n présentant dans un délai de | an sous 4 ans 4 ans
des dysfonctionnements = si vente travaux dans | si vente travaux dans un
majeurs un délai de | an délai de | an

O Installation présentant
des défauts d’entretien ou -
une usure de I'un de ses
éléments constitutifs

Voir liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation

O Installation ne présentant pas de défaut apparent
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Travaux nécessaires pour la mise en conformité de Pinstallation, a réaliser au plus tard dans un
délai de | an en cas de vente :
I. Ajouter un systéme de traitement pour 'ensemble des eaux usées, ainsi qu'un prétraitement
complet pour les eaux ménagéres. Ainsi, une réhabilitation de 'ensemble de l'installation est a
envisager.
Une réhabilitation compléte doit faire I'objet, au préalable, d’une étude de sol et de filiére validée
par nos services avant démarrage des travaux.

Remargques générales :
- Absence de filiére de prétraitement des eaux ménageres,

- Absence de filiére de traitement des eaux usées,
- Ladestination finale des eaux usées n’est pas connue.

Fait a PONTIVY, le 25 ao(it 2022
Par HARGOUS Jean-Yves,
Technicien du SPANC

Le présent avis est donné sur la base des déclarations et informations transmises par le propriétaire, ou son représentant,
et suite & un constat visuel des installations, sans démontage, et selon les éléments accessibles le jour de la visite.

Il est délivré sous réserve de la fourniture par le propriétaire de I'ensemble des documents nécessaires a la bonne exécution
du contrdle (avis précédents, factures, contrats entretien, autorisations rejets....).

Le constat de I'état de linstallation est effectué au moment de la visite sur place, sur la base d’éléments visuels flagrants

de fonctionnement. La responsabilité du SPANC ne pourra étre engagée pour tout dysfonctionnement issu de défauts de
conception non constatables lors du controle (éléments non vérifiables visuellement le jour du contrdle).




