JBC:

Diagnostics immobiliers

2 rue de la Crochardiére
72000 LE MANS
Tel. : 02 43 7618 32

5 rue de Boisdenier
37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 13 99

BORDEREAU D’ENVOI
Date : 18/10/2021

Destnatire REGU Je :

Adresse du bien : 2 ter, route de Trangé 72700 PRUILLE LE CHETIF Vi 0 0cT 2021

Affaire : CREDIT MUTUEL / DA COSTA

V/Réf. :

Dossier de diagnostics techniques n° 6156 21 comprenant :

Document de synthese

Rapport de repérage amiante

Etat des risques & pollutions

Attestation Argiles

Diagnostic de performance énergétique
Etat de I’installation intérieure d’électricité
Etat des surfaces habitables & annexes
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Commentaires :

Y

Le bien n’est pas, au jour de la visite (06/10/2021), situé dans une zone contaminée par les
termites (source : préfecture).
La maison est dépourvue d’installation fixe de gaz au sens de la norme NF P45-500.

La maison ayant été construite apres le 01/01/1949, le constat de risque d’exposition au plomb
ne s applique pas.

Y Y

Restant a votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Nous vous prions d’agréer, Maitre, I’expression de nos sentiments di,stingués.

Alexis LEVESQUE

contact@jbe-diagnostic.com ¢ www.jbc-diagnostic.com

SARL JBC INGENIERIE - SARL au capital de 30 000€ - RCS LE MANS 490 908 373 - APE 7490B

N¢ TVA intracommunautaire : FR30490908373
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Diagnostics immobiliers

JBC‘ 2, rue de la Crochardiére 72000 LE MANS Tél. : 02.43.76.18.32
5, rue de Boisdenier- 37000 TOURS Tél. : 02.47.66.13.99

Email : contact@jbc-diagnostic.com

Assurance : ALLIANZ n°56729146 valable jusgu’au 30/06/2022

Document de Synthése

Le présent document de synthése n'a gu’une valeur informative et ne saurait étre utilisé en lieu et place des rapports de diagnostics
réglementaires prévus dans le cadre de Iarticle L271-4 et suivants du Code de la construction et de I’habitation.

Désignation

Adresse du (des) Bien(s) :

2 ter Route de Trangé )
72700 PRUILLE-LE-CHETIF

Désignation du Propriétaire :
Nom -

Désignation du (des) Bien(s) :

N° :6156 21 DA COSTA/ 1

Type de batiment : Maison

Année de construction : 2000 env.

Référence cadastrale : Section AB- Parcelle : 78
Usage constaté : Habitation (maisons individuelles)

Description générale du bien

Nature de la copropriété (s'il y a lieu) :

Pas de copropriété

Date de visite : 06/10/2021

Réf : 6156 21 SARL au capital de 30.000 € - R.C.S.

LE MANS 490 908 373 - code APE 742C
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Document de Synthese

CROQUIS DE REPERAGE

Cabanon

Abri de
jardin

Grenier

Combles

Chambre 3

o Entrée \PI.
Cuisine

Cellier

de bains

Chambre 2

Salon- séjour Chambre 1

Rez-de-chaussée

Liste des pieces

RDC : Entrée, Salon- Séjour, Cuisine, Couloir, W.C., Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains

Combles : Grenier
Jardin : Cabanon, Abri de jardin
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Document de Synthese

Liste des diagnostics

Types de diagnostics Oui | Non Durée de validité *
Constat des risques d’exposition au plomb ] X -

- I(;:rr:fifrt\tciae repérage des matériaux et produits contenant de X [ Hlimité

- Etat du batiment relatif a la présence de termites ] X -
Etat de l'installation intérieure de gaz [l 3 -
Etat des Risques et Pollutions ERP / Attestation Argiles X | 6 mois
Diagnostic de performance énergétique DPE ] 10 ans

- Etat de l'installation intérieure d’électricité X ] 3 ans (Vente)
Etat des surfaces X ] Illimité

Rappel des conclusions

1. Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de [’amiante AMIANTE

Objet de la mission :
Le repérage a été réalisé dans le cadre de la vente d’un immeuble bati et porte sur les listes A et B de I'annexe 13-9
du Code de la santé publique.

Conclusion :

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante.

Cette conclusion fait suite & des analyses en laboratoire et/ou a la connaissance des produits par |'opérateur de
repérage.
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Document de Synthése

2. Etat des Risques et Pollutions (ERP) / Attestation Argiles ERP
Objet de la mission :

Le diagnostic a pour objet d’établir un état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5
et R 125-26 du code de I'environnement.

Date de réalisation : 7 octobre 2021(Valable 6 mois)
Selon les informations mises a disposition par arrété préfectoral : N°72-2020-07-08-084 du 8 juillet 2020

A ce jour, la commune est soumise a I'obligation d’information Acquéreur Locataire (IAL).
Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)
Votre commune Votre immeuble
Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux
(1)
518 Pollution des sols approuve 19/12/2019 nen
g s i (44 i
Zonage de sismicité : 2 - Faible oui
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible o non
Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) Concerné Détails
Zonage du retrait-gonflement des argiles Qui Aléa Fort
Plan d'Exposition au Bruit” Non -
M 0 site* a
Lt - de 500 métres

“ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

(1) Secteur d'Information sur les Sols.

(2) Zonage sismique de la France d'aprés l'annexe des articles R563-1 4 8 du Code de I'Environnement modifiés par ies Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre
2010 ainsi que par I'Arrété du 22 octobre 2010 (nouvelles régles de construction parasismique - EUROCODE 8).

(3) Situation de Iimmeuble au regard des zones a potentie! radon du territoire frangais définies 3 l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret
n°2018-434 du 4 juin 2018, déiimitées par I'Arrété interministériel du 27 Juin 2018.

(4) Information cartographique consuitable en mairie et en ligne & l'adresse suivante : hitps:#www.geoportail gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-ped

3. Diagnostic de performance énergétique (DPE) DPE

Objet de la mission :

Le constat a consisté & établir le diagnostic de performance énergétique dans le cadre de la vente d’une habitation.

logement extrémement performant

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

i
D

consommation
énergie pr émissions
6 kg CO, /m?an
215| 67 - '
kWh/m?/an | kg CO,/m*an

} | émissions de CO,
| trés importantes

logement extrémement peu performant
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Document de Synthese

4. Etat de ’installation intérieure d’électricité

Objet de la mission :
Ce DIAGNOSTIC a pour objet d’établir un état de I'installation électrique, en vue d’évaluer les risques pouvant porter

atteinte a la sécurité des personnes.

ELECTRICITE

En aucun cas, il ne s'agit d’un contréle de conformité de I'installation vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

Conclusion relative a I’évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au

propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien
qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

2. Dispositif de protection différentielle a I'origine de I'installation / La prise de terre et l'installation de

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulieres des locaux

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés a |'usage.

Installations ou parties d’installations non couvertes.

Points de contréle n‘ayant pu étre vérifiés.

[
O mise a la terre.
O circuit.
X contenant une douche ou une baignoire.
Protection mécanique des conducteurs.
]
Avertissement particulier:
[]
X
L]

5. Etat des surfaces

Objet de la mission :
La présente mission a consisté a établir la surface habitable approximative des locaux visités.

on :

Conclusi

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.

METRE

Localisation

Surfaces habitables
approximatives (m?2)

Surfaces non prises
en compte (m2)

Justification

Entrée (RDC) 4,20

Salon- Séjour (RDC) 41,50

Cuisine (RDC) 11,50

Couloir (RDC) 3,80

W.C. (RDC) 1,60

Chambre 1 (RDC) 12,50

Chambre 2 (RDC) 10,60

Chambre 3 (RDC) 10,30

Salle de bains (RDC) 5,80

Cellier (RDC) 9,80 | Surface annexe
Grenier (Combles) 55,00 | Surface annexe
Total : 101,80 64,80
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Document de Syntheése

Réserves :

En complétant le présent rapport, le signataire ne se porte pas garant de la pertinence des conclusions qu’il recense. Il
s’interdit d‘ailleurs de procéder, a ce titre, & des investigations particuliéres.

Ce rapport de synthése ne peut en conséquence en aucun cas se substituer aux rapports de diagnostic technique
imposé par la législation ; lesquels, pour ce qui est des conclusions reportées ci-dessus, sont annexés au dossier.

Il appartiendra donc & l'utilisateur du présent rapport de prendre connaissance et de s'assurer du bien-fondé du
contenu détaillé de ces différents documents.

DATE : Le 07/10/2021
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Rapport de mission de repérage des matériaux et w
produits contenant de I'amiante

pour |’établissement du constat établi a I'occasion de

L la vente d’'un immeuble bati ]

RAPPORT DE REPERAGE 6156 21 DA COSTA-1 / AMIANTE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 07/10/2021

Objet

La présente mission consiste a établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
|'établissement du constat établi a I'occasion de la vente :

¢ D’'immeubles d’habitation comportant un seul logement

o Des parties privatives de tout ou partie dimmeubles collectifs d’habitation
Le rapport constitue I'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de I'amiante prévu a
I'article L. 1334-13 du code de la santé publique.
Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer I'état de conservation des matériaux et produits des
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux destructifs. Pour les matériaux de
la liste B, leur risque de dégradation lié a I'environnement est également évalué.

Références réglementaires :

Articles L. 1334-13, R. 1334-15 et 16, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 a 24, R. 1334-27 du Code de la Santé Publique

Arrété du 12/12/2012 relatif aux critéres dévaluation de |’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant
de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 12/12/2012 relatif aux critéres d'évaluation de I’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant
de I'amiante et du risque de dégradation lié & I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant 'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12
décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Bien objet de la mission :

Type de bien : Maison

Adresse : 2 ter Route de Trangé 72700 PRUILLE-LE-CHETIF

Partie de bien inspectée :  Totalité du bien

Date de visite : 06/10/2021

Sommaire

1. Renseignements concernant [a MiSSION .uuuiuiiiriiiiiiii i 1
2. CoNCIUSIONS AU TAPIIOIE wsiwuswuimsiwsssisstase:sesssisisssoseesst vrss:6:ae18csis diode-sssocssia185a5s w5 41sEn o w5410 81850300 00 i P 3
o Description générale du bien et réalisation du repérage .........ccocoviviiiiieiiiiiiiiii 4
4., Restltats dEtailles gl TeDCralE s oy s o A ey S S N A SO 6

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bdtiment

Référence du dossier : 6156 21 DA COSTA (1)
Adresse compléte : 2 ter Route de Trangé 72700 PRUILLE-LE-CHETIF

Référence cadastrale : Section : AB - Parcelle : 78



Rapport de mission de repérage des matériaux et

produits contenant de I'amiante
1.2 Désignation du Propriétaire

Nom : ___———— |

Adresse : 2 ter Route de Trangé - 72700 PRUILLE-LE-CHETIF

1.3 Désignation de [’opérateur de repérage
Nom : Jérome GODET

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
certifiées par I.Cert Institut de Certification Parc d’Affaires, Espace
Performance - Bat K - 35760 Saint-Grégoire. Le N° du certificat est CPDI
3520 délivré le 26/11/2020 et expirant le 25/11/2027.

1.4 Organisme chargé de la mission
Raison Sociale : JBC

2, rue de la Crochardiére 72000 LE MANS
5, rue de Boisdenier- 37000 TOURS

Adresse :

1.5 Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, la
recherche des matériaux et produits contenant de I'amiante s’applique aux seuls matériaux et produits des listes A
et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. Dans les locaux meublés
ou/et encombrés, la visite ne pouvant étre exhaustive, nous proposons une contre visite une fois les locaux vidés.

Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique

Composant a sonder ou a vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique

Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

1- Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques | Enduits  projetés, revétements durs  (plaques

et intérieurs) menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux
(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton +
platre), coffrage perdu

Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres Enduits projetés, panneaux de cloisons

2- Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés

Planchers Dalles de sol

3- Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Conduits, enveloppes de calorifuges

Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage

Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes)

Vide-ordures Conduits

4 - Eléments extérieurs

Toitures Plaques, ardoises, accessoires de  couverture
(composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux

Bardages et fagades légéres Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-
ciment)

Conduits en toiture et facade Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux
usées, conduits de fumée

Les résultats de la présente mission ne peuvent étre utilisés comme seul repérage préalable
a la réalisation de travaux.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n’a pas été repéré de
matériaux et produits contenant de I’'amiante.

Remarques particuliéres : Néant

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de [’amiante
Néant

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante
Néant

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de [’amiante pour lesquels des
investigations et/ou des analyses ultérieures devront étre effectudes
Néant

2.4 Croquis de repérage
Néant

2.5 Texte d’information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont
classées comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine
de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d‘autres pathologies non cancéreuses
(épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention
des risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon
permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition & I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante
qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous
aupres de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la
base de données «Déchets» gérée par I’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et

produits contenant de I'amiante

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage 06/10/2021
Documents remis par le donneur d‘ordre a Néant
I'opérateur de repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) _

3.1. Description générale du lot

CROQUIS DE REPERAGE

Cabanon

Grenier

Combles

Chambre 3

Entrée \PI.

Cellier Cuisine

Couloir

Chambre 2

Salon- séjour Chambre 1

Rez-de-chaussée

Abri de
jardin

Rapport : 6156 21 SARL au capital de 30.000 € - R.C.S. LE MANS 490 908 373 - code APE 742C
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Rapport de mission de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante

3.2. Liste des pieces visitées

RDC : Entrée, Salon- Séjour, Cuisine, Couloir, W.C., Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de
bains, Cellier

Combles : Grenier

Jardin : Cabanon, Abri de jardin

3.3. Piéces ou parties de [’immeuble non visitées
Néant

3.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de [’amiante :

L'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique, accessibles sans travaux destructifs puis recense et identifie les matériaux ou produits susceptibles de
contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de I'amiante pendant certaines périodes de leur
fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission.

A cette fin, il examine de facon exhaustive toutes les différentes parties de I'immeuble bati qui constituent le
batiment. Lorsque certains locaux ne sont pas accessibles, I'opérateur de repérage le précise et en mentionne les
motifs

L'inspection visuelle peut étre complétée par des investigations approfondies et des sondages qui permettent de
s'assurer de la composition interne d‘un ouvrage ou d’un volume.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélévements sont réalisés selon les prescriptions décrites & I'annexe A
de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

En cas de doute sur la présence d’amiante, il détermine les matériaux ou produits dont il convient de prélever et
d‘analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant a la présence d’amiante.
Conformément aux prescriptions de larticle R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses de ces
échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisés par un organisme accrédité.
Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau.
Conformément aux prescriptions de I'annexe B de |a norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 :
- les prélevements sont réalisés dans des conditions conduisant a une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
* les outils sont a usage unique ou sont soigneusement nettoyés aprés chaque prélévement.
* les prélévements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite tracabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de maniére
indélébile sur I'emballage et si possible sur |‘échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant
I'identification est transmise au laboratoire.

Pour les matériaux de la liste A, I'opérateur conclut définitivement a I'absence ou la présence d’amiante pour
chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critére (marquage du matériau, document
consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant & la présence ou a
I'absence d’amiante.

Pour les matériaux de la liste B, I'opérateur conclut définitivement & I'absence ou la présence d’amiante pour
chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critére (marquage du matériau, document
consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant & la présence ou a
I'absence d’amiante. Pour chacun des matériaux ou produits repérés, en fonction de sa connaissance des
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il précise dans sa
conclusion que le critére qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.
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Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 a 7 et R125-26 du code de I'environnement.

Référence : 6156 21 Date de réalisation : 7 octobre 2021 (Valable 6 mois)
Réalisé par JBC DIAGNOSTICS Selon les informations mises & disposition par arrété préfectoral :
Pour le compte de JBC DIAGNOSTICS N° 72-2020-07-08-084 du 8 juillet 2020.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

2 ter Route de Trangé
72700 Pruillé-le-Chétif
Parcelle(s) :

AB0078

Vendeur

SYNTHESES

A ce jour, la commune est soumise a l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)
Votre commune Votre immeuble
Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.
(2) ‘}
Zonage de sismicité : 2 - Faible oui ‘[
1
|
Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) Concerné Détails
Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Fort
Texy.
Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthése sont données a titre informatif.
Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.
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Etat des Risques et Pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

en application des articles L1255 4 53-8-1 du Code de l'environnement et de 'article L 174-5 du nouveau Code minier

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-a-vis des risques naturels, miniers ou technologiques
concernant I'immeuble, est établi sur la base des informations mises & disposition par arété préfectoral

ne 72-2020-07-08-084 du 08/07/2020
Situation du bien immobilier (bati ou non bati) Document réalisé le : 07/10/2021

2. Adresse
Parcelle(s) : ABOO78

2 ter Route de Trangé 72700 Pruille-le-Chétif

3. Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

Limmeuble est situé dans le périmetre d'un PPRn prescrit non X
L'immeuble est situé dans le périmeétre d'un PPRn appliqué par anticipation non X
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRn approuvé non X
Les risques naturels pris en compte sont liés & : (les risques grisés ne font pas lobjet d'une procédure PR sur la cormmune)
Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du ou des PPRn non X

4. Situation de limmeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]
Limmeuble est situé dans le périmeétre d'un PPRm prescrit non X
Limmeuble est situé dans le périmetre d'un PPRm appliqué par anticipation non X
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRm approuvé non X
Les risques miniers pris en compte sont liés & : {les riscjues grisés ne font pas lobjet d'une procédure PPR sur ks commune)
Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réeglement du ou des PPRm non X

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPR{]
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRt approuvé non X
Limmeuble esi situe dans le périméire d'un PPRt prescrit non X
Les risques Technologiques pI’iS en compte sont ligsa: (les risques grisés ne font pas lobjet d'une procédure PPR sur ks cormmune)
Limmeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement non X
L'immeuble est situé en zone de prescription non X

o

. Slfuaflon de lummeuble au regurd du zonage réglemenialre pour la prise en compte de la sismicité

n applic Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 oclobre 2010.

alion des anl ode de

ermeuble est situé dons une commune de sismicit / Faible

one2 X

Z Sltuahon de limmeuble au regurd du zonoge eglemeniulre pour la prise en compte du potentiel radon

“ode e 10 santé publque. modifiés par le Décrel n°2018-434 Gu 4 juin 2018

lemeuble se situe dons une lone & Potenhel Rodon IVEL : Faible

zone 1l X

8. Information relative aux sinisires indemnisés par I'assurance suite & une catastrophe naturelle

Linformation est mentionnée dans 'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui non
9. Situation de limmeuble au regard de la polivtion des sols

L'mmeuble est snue dons un Secteur d' \nformohon sur les Sols (SIS) oui non X
Vendeur a le
Acquéreur a le

ents dinformation

prévisibies qui peuvent étre signaolés dans les divers doct

g
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JBC 44

Diagnostics immobiliers

Cartographies ne concernant pas I'immeuble

Au regard de sa position géographique, I'immeuble n'est pas concerné par :

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 19/12/2019

(1]
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Diagnostics immobitiers

Déclaration de sinistres indemnisés
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en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de I'environnement

Si, a votre connaissance, limmeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a des dommages consécutifs & des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrété de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la

case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrétés CATNAT sur la commune

Risque

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Mouvement de terrain

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Début

11/06/2018
01/07/2005
01/07/2003
25/06/2003

25/12/1999

01/01/1993
01/06/1989

Fin

11/06/2018
30/09/2005
30/09/2003
25/06/2003

29/12/1999

31/03/1997
31/12/1992

JO

03/11/2018
22/02/2008
13/12/2005
19/10/2003

30/12/1999

28/03/1998
24/03/1994

Indemnisé

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur

internet, le portail dédié 4 la prévention des risques majeurs ; www.prim.net

Préfecture : Mans - Sarthe
Commune : Pruillé-le-Chétif

Etablile :

Vendeur :

Adresse de l'immeuble :
2 ter Route de Trangé
Parcelle(s) : AB0078

72700 Pruillé-le-Chétif

France

Acquéreur :
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Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par JBC DIAGNOSTICS en date du 07/10/2021 fait apparaitre que la commune dans laquelle se
trouve le bien fait 'objet d'un arrété préfectoral n°72-2020-07-08-084 en date du 08/07/2020 en matiére d'obligation
d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises a disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :
- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Le BIEN est également concerné par :
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Fort)

Sommaire des annexes
> Arrété Préfectoral n® 72-2020-07-08-084 du 8 juillet 2020
> Cartographie :
- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces piéces sont jointes au présent rapport.
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