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AQUAD – 1 rue Jean Bertin 
28500 VERNOUILLET 

 
 
 
 
 

AQUAD  
Affaire suivie par Miryam JABRI 
Tél. 02.37.43.14.30 
@ : conformites@aquad.fr 

 
 
 

SOCIETE ALBA AQUISITIONS  
34  Rue Victor Hugo   
49100 ANGERS 
 
 

 
 Dreux, le 3 juin 2025 

 
 

OBJET :  Contrôle de raccordement à l’assainissement collectif. 
Type de contrôle : Mutation 
Résultat de l’enquête : Non conformité 

 
Monsieur, 

 
Dans le cadre de votre demande relative à la situation de votre propriété située  4  Rue du 
Feu    28500 SAULNIERES, je vous transmets les conclusions du contrôle effectué par les agents du 
service assainissement d’AQUAD le 21/05/2025. 
 
Comme l’atteste le rapport ci-joint, basé sur le contrôle des installations privatives qui ont été 
présentées à nos agents lors de leur visite, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales de cette 
propriété présente les anomalies suivantes :  
 

 Une partie des installations d'eaux usées a une destination inconnue. 
 

 Les installations d'eaux usées ne sont pas raccordées au réseau public d'eaux usées. 
 

 
Une mise en conformité doit être opérée en raccordant l’ensemble des évacuations d’eaux usées au 
réseau d’assainissement public. 
 
Au-delà du seul aspect réglementaire, la conformité des installations d’assainissement contribue à 
préserver la qualité de notre environnement. 
 
C’est pourquoi, nous vous invitons à réaliser les travaux de mise en conformité, dans un délai de 6 mois 
à dater de la réception du présent courrier. 
 
Passé ce délai, l’Agglo du Pays de Dreux se verrait dans l’obligation de procéder au doublement de la 
redevance d’assainissement sur votre facture d’eau, jusqu’au constat de la mise en conformité effective 
de l’assainissement de votre bien, en application du règlement d’assainissement en vigueur sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
 
Dès réalisation des travaux nécessaires, je vous invite à nous contacter au 02.37.431.430 pour convenir 
d’un rendez-vous de visite qui permettra de constater la mise en conformité de vos installations. Un 
courrier de conformité sera alors établi à l’issue de ce nouveau contrôle. 
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AQUAD – 1 rue Jean Bertin 
28500 VERNOUILLET 

 
Nous sommes sûrs que vous comprendrez l’importance de la mise en conformité de l’assainissement, 
tant pour la préservation du milieu naturel que pour l’amélioration du cadre de vie de chacun. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire en mes considérations les 
meilleures. 
 
 

PASCALE BELLENGER 
Cheffe de Service Conformités  



 

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES PRIVEES 
D’EVACUATION DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES 
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N/REF – 357900 
 

 
Personne présente pour la visite (si # du propriétaire) :  

 
Installations d’assainissement sous domaine public 
 

Type de 
réseau Domaine Présence Diamètre (mm) Fil d’eau 

(m) Matériau Etat 

Eaux Usées Public Existant     
 

Type de 
branchement Domaine Présence Longueur 

(m) 

Diamètr
e 

(mm) 

Fil d’eau 
(m) Descriptif Matériau Etat 

Eaux Usées Public Inexistant       
 
Type de boîte 

de 
branchement 

Domaine Présence Dimensions Fil d’eau 
(m) Matériau Etat 

Eaux Usées Public Inexistant     
 
Installations d’assainissement sous domaine privé 
 
Caractéristiques :  
 
Cave et/ou sous-sol : Non 
 
Existence d’une ventilation primaire : Non vérifiable 
 
Type d’alimentation en eau privée :  
 
Existence d’une piscine permanente : Non 
 
Servitudes : 

Branchement en servitude sur la parcelle voisine ? : Non 
Observation :  
 
Branchement sur un réseau passant en servitude sur la parcelle ? Non 
Observation :  

 
 

 

Date de contrôle :  21/05/2025 Type d’enquête :  Mutation 

Propriété contrôlée 

Adresse  4  Rue du Feu 
28500 SAULNIERES 

Type de construction  Cadastre  

Nbre total d’étages du bâtiment collectif  Superficie de la parcelle (en m2)  

Propriétaire SOCIETE ALBA AQUISITIONS 
Téléphone(s) : 06.66.83.01.19 
 
Mail : basleyalex@hotmail.com 

Adresse du 
propriétaire : 

 34  Rue Victor Hugo 
49100 ANGERS 



 

Agglo du Pays de Dreux - 4 rue de Châteaudun - 28100 Dreux - 02.37.64.82.00 Page 2 sur 3 
Direction des Cycles de l’Eau et de la Biodiversité 

 [Réf. document SEA - 24 - 06 - 2020] 

Inventaire des installations contrôlées 
 

EAUX USEES 
 
Bâtiment Niveau Localisation Installation Nbre Destination Moyens Conformité 

Maison 
 Rdc Cuisine Evier 1 Indéterminée Colorant Non Conforme 

Maison 
 Rdc Cuisine Evacuation 1 Indéterminée Colorant Non Conforme 

Maison 
 Rdc Buanderie Evacuation 1 Indéterminée Colorant Non Conforme 

Maison 
 Rdc Salle de bains Lavabo 1 Indéterminée Colorant Non Conforme 

Maison 
 Rdc Salle de bains Baignoire 1 Indéterminée Colorant Non Conforme 

Maison 
 Rdc Toilettes WC 1 Indéterminée Colorant Non Conforme 

 

Observations Eaux Usées  
 
Présence de regard(s) en pied de construction : Oui  Nombre : 2 

Rejet direct des eaux usées autorisé ? :  

Existence d’ouvrage de prétraitement ? Bac dégraisseur :  
Bac débourbeur :  
Séparateur à fécules :  
Séparateur à hydrocarbures :  
Autre :  
 

EAUX PLUVIALES 
 
Bâtiment Niveau Localisation Installation Nbre Destination Moyens Conformité 

Maison 
  Façade arrière Gouttière 1 Indéterminée Sonore Conforme 

Maison 
  Façade avant Gouttière 1 Indéterminée Sonore Conforme 

  

Observations Eaux Pluviales  
 
Présence de regard(s) en pied de construction : Oui  Nombre : 2 
 

Existence d’ouvrages de prétraitement ? Séparateur à hydrocarbures :  
 Autre :  

 

Existence d’un système de régulation des eaux pluviales ?  

Si oui, volume de stockage en m3 :  
débit de fuite en l/s :  

 
Estimation de rejet EP dans un réseau EU ou UNI en m² (ex : surface toiture…) :   
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Résultat du contrôle 
 

CONCLUSION DU CONTRÔLE : Non conformité 
 
 

Anomalies 

Anomalies EU 
Une partie des installations d'eaux usées a une destination inconnue. 
Les installations d'eaux usées ne sont pas raccordées au réseau public d'eaux usées. 
 
Anomalies EP 
 
Commentaires : 

 
 

Conditions de réalisation du contrôle :  
 
Des problèmes ont-ils été rencontrés ? :  
 
Si oui, précision :    
 
Observation :  

 

 
Transmission du rapport au demandeur le : 02/06/2025 

 
 
POUR INFORMATION  
 
Le diagnostic est établi par rapport au système d’assainissement présent sous domaine public et dans la limite des techniques investigatives 
mises en œuvre. 
 
Le contrôle de conformité du raccordement consiste à vérifier le bon écoulement de la totalité des eaux usées dans le réseau 
d'assainissement. Le bon fonctionnement du branchement n'est, quels que soient les résultats du contrôle, pas garanti en cas d'utilisation 
anormale des installations (en particulier : introduction d'objets ou de substances risquant de provoquer une obturation partielle ou totale) ou 
de vice caché. 

 

Durée du contrôle : 45 mn Agent(s) contrôleur(s) : LEMAISTRE Christopher 



CONTRÔLE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Schéma de principe des installa�ons (sans échelle)

N° dossier : 357900
Adresse des installa"ons : 4  Rue du Feu  - Commune : SAULNIERES
Référence cadastrale :
Propriétaire : SOCIETE ALBA AQUISITIONS 
Type de contrôle : Muta"on
Date du contrôle : 21/05/2025


